
Produktbeschreibung
 Ԏ Der lcs-Sensor mit Analogausgang 

misst berührungslos die Entfernung 
zu einem Objekt, welches sich im 
Erfassungsbereich des Sensors befin-
det. In Abhängigkeit der eingestell-
ten Fenstergrenzen wird ein entfer-
nungsproportionales Signal ausgege-
ben.

 Ԏ Der Sensor prüft selbsttätig die Bürde 
am Analogausgang und schaltet au-
tomatisch auf Strom- bzw. Span-
nungsausgang.

 Ԏ Es kann zwischen steigender und 
fallender Ausgangskennlinie gewählt 
werden.

 Ԏ Dreifarben-LEDs zeigen alle Betriebs-
zustände an.

 Ԏ Der Sensor kann über Teach-in ein-
gelernt werden.

 Ԏ Mit dem als Zubehör erhältlichen 
LinkControl-Adapter LCA-2 und der 
LinkControl-Software für Win-
dows® können optional alle Teach-
in- und weitere Parametereinstel-
lungen vorgenommen werden.

Sicherheitshinweise
 Ԏ Vor Inbetriebnahme Betriebsan-

leitung lesen
 Ԏ Anschluss, Montage und Einstel-

lungen nur durch Fachpersonal
 Ԏ Kein Sicherheitsbauteil gemäß 

EU-Maschinenrichtlinie, Einsatz 
im Bereich Personen- und Ma-
schinenschutz nicht zulässig

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Ultraschallsensoren der lcs-Familie 
werden zum berührungslosen Erfas-
sen von Objekten eingesetzt.

Die lcs-Sensoren weisen eine Blindzo-
ne auf, in der keine Entfernungsmes-
sung erfolgen kann. Die in den tech-
nischen Daten angegebene Betriebs-
tastweite gibt an, bis zu welcher 
Entfernung der Sensor bei üblichen 
Reflektoren mit ausreichender Funkti-
onsreserve eingesetzt werden kann. 
Bei guten Reflektoren, wie z.B. einer 
ruhigen Wasseroberfläche, kann der 
Sensor auch bis zu seiner Grenztast-
weite eingesetzt werden. Objekte, die 
den Schall stark absorbieren (z.B. 
Schaumstoff) oder diffus reflektieren 
(z.B. Kies), können die angegebene 
Betriebstastweite auch reduzieren.

Montage
 Î Sensor am Einbauort montieren.
 Î Anschlusskabel an den M12-Gerä-
testecker anschließen, vgl. Bild 1.
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Farbe

1 +UB braun
3 –UB blau
4 – schwarz
2 I/U weiß
5 Com grau

Bild 1: Pinbelegung mit Sicht auf den Sensor-
stecker und Farbkodierung der micro-
sonic-Anschlusskabel

Montageabstände
Bild  2 gibt die Mindestmontageab-
stände zwischen den Sensoren an. 
Diese Abstände sollten nicht unter-
schritten werden um eine gegenseiti-
ge Beeinflussung der Sensoren zu 
vermeiden.

lcs-25... >0,25 m >1,30 m

lcs-35... >0,35 m >2,50 m

lcs-130... >1,10 m >8,00 m
Bild 2: Montageabstände

Inbetriebnahme
 Î Spannungsversorgung einschalten.
 Î Sensor mit der Teach-in-Prozedur
einlernen, vgl. Diagramm 1.

Werkseinstellung
lcs-Sensoren werden werksseitig mit 
folgenden Einstellungen ausgeliefert:

 Ԏ Steigende Analogkennlinie
 Ԏ Fenstergrenzen des Analogsignals 

auf Blindzone und Betriebstastweite
 Ԏ Maximale Tastweite auf Grenztast-

weite

Wartung
microsonic-Sensoren sind wartungs-
frei. Bei starken Schmutzablagerungen 
empfehlen wir, die weiße Sensorober-
fläche zu reinigen.

Hinweise
 Ԏ lcs-Sensoren verfügen über eine in-

terne Temperaturkompensation. 
Aufgrund der Eigenerwärmung des 
Sensors erreicht die Temperatur-
kompensation nach ca. 30 Minuten 
Betriebszeit ihren optimalen Ar-
beitspunkt.

 Ԏ Die automatische Erkennung der 
Bürde am Analogausgang erfolgt 
während des Einschaltens der Ver-
sorgungsspannung.

 Ԏ Befindet sich ein Objekt innerhalb 
der eingestellten Fenstergrenzen 
des Analogausgangs, leuchtet die 
LED D1 grün, befindet es sich au-
ßerhalb der Fenstergrenzen, leuch-
tet LED D1 rot.

 Ԏ Wird während der Teach-in-Proze-
dur für 20 Sekunden kein Signal am 
Com-Eingang erzeugt, werden die 
bis dahin vorgenommenen Einstel-
lungen übernommen und der Sen-
sor kehrt zum Normalbetrieb zu-
rück.

 Ԏ Der Sensor kann auf seine Werks-
einstellung zurückgesetzt werden 
(vgl. »Weitere Einstellungen«, Dia-
gramm 1).

Betriebsanleitung

Ultraschall-Sensoren  
mit einem Analogausgang

lcs-25/IU/QP
lcs-35/IU/QP
lcs-130/IU/QP

Diagramm 1:  Sensor mit Teach-in einstellen
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bis LED D1 und D2 
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bis LED D1 und D2 
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Schaltausgänge einstellen
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Com für ca. 3 s mit
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bis LED D1 und D2 
gleichzeitig blinken.

Com für ca. 13 s mit
–UB verbunden lassen,

bis LED D1 und D2 
aufhören zu blinken.

Zum Ändern der 
Betriebsart

Com für ca. 1 s mit
–UB verbinden.

Ca. 10 s warten.

LED D2:

LED D1:
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Teach-in ein

Teach-in aus
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Betriebsspannung
abschalten.

Betriebsspannung
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Betriebsspannung 
zuschalten,

während Com mit –UB 
verbunden ist.

Betriebsspannung 
zuschalten,

während Com mit –UB 
verbunden ist.



Diagramm 3:  Nützliche Zusatzfunktionen im Add-on-Menü (nur für erfahrene Anwender, Einstellung für Standardanwendungen nicht erforderlich)
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Hier beginnen

Fertig

Keine Funktion Keine Funktion »F00«: kein Filter

»F01«: Standard- 
filter

»F02«: Mittelwert- 
filter

»F03«: Vordergrund- 
filter

»F04«: Hintergrund- 
filter

Stärke des gewähl- 
ten Messwertfilters

»P00«: schwache 
Filterwirkung

bis

»P09«: starke 
Filterwirkung

Verzögerungszeit
in Sekunden bei 
Annäherung eines 
Objekts zwischen 
Objekterkennung 
und Ausgabe des 
Entfernungswertes
"00": 0 s
(keine Verzögerung) 
bis
"20": 20 s 
(Ansprechverzug)

Kleinster Wert: 
Blindzone

Größter Wert: 
sensornahe Fenster- 
grenze - 1

Keine Funktion Keine Funktion Kleinster Wert: 
sensorferne Fenster- 
grenze

Größter Wert:      
999 mm bei
lcs-25/...,
lcs-35/...,

999 cm bei
lcs-130/...

Beeinflusst die Grö- 
ße des Erfassungs- 
bereichs.

»E01«: hoch

»E02«: Standard

»E03«: gering

Stromsparmodus Messwertfilter Filterstärke Ansprechverzug Vordergrund- 
ausblendung

Multiplex-Betrieb 
Geräteadresse

Multiplex-Betrieb 
Höchste Adresse

Messbereich Erfassungsbereich 
Empfindlichkeit

T1 und T2 am LCA-2 gedrückt halten,
bis »Add« in der LED-Anzeige erscheint (ca. 13 s).

»Aut«: automatische 
Erkennung der 
Bürde

»U«: Spannungsaus-
gang

»I«: Stromausgang

Anzeigemodus Auswahl Strom-/ 
Spannungsausgang

Diagramm 2:  Optionale Parametrisierung mit dem als Zubehör erhältlichen LinkControl-Adapter LCA-2 (Offline Programmierung)
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Hier beginnen

T1 und T2 am LCA-2 ca. 3 s gedrückt halten, 
bis Begrüßungstext durchgelaufen ist.

Sensornahe Fenstergrenze
in mm bzw. cm einstellen.

Sensorferne Fenstergrenze
in mm bzw. cm einstellen.

Steigende (          ) / fallende (          )
Ausgangscharakteristik wählen.

Fertig

Analogausgang einstellen
Offline Programmierung

 Î Sensorparameter in den LinkControl-Adapter 
LCA-2 laden.

 Î Standardparameter und Zusatzfunktionen 
wie hier dargestellt einstellen.

 ÎGeänderte Parameter zurück in den lcs-Sen-
sor schreiben.

 ÎWeitere Informationen: vgl. Kurzanleitung 
LCA-2.

Hinweis
Änderungen der Einstellungen 
im Add-on-Menü können die 
Sensorfunktion beeinträchtigen. 
Die Parameter A6, A7, A8, und 
A12 wirken auf die Größe des 
Ansprechverzugs des Sensors.



Technische Daten
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Blindzone 0 bis 30 mm 0 bis 65 mm 0 bis 200 mm 
Betriebstastweite 250 mm 350 mm 1.300 mm

Grenztastweite 350 mm 600 mm 2.000 mm
Öffnungswinkel der Schallkeule vgl. Erfassungsbereich vgl. Erfassungsbereich vgl. Erfassungsbereich

Ultraschall-Frequenz 320 kHz 400 kHz 200 kHz
Auflösung 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm

Wiederholgenauigkeit ±0,15 % ±0,15 % ±0,15 %
Erfassungsbereiche

bei unterschiedlichen Objekten:
Die dunkelgrauen Flächen geben 
den Bereich an, in dem der Nor-
malreflektor (Stab) sicher erkannt 
wird. Dies ist der typische Arbeits-
bereich der Sensoren.
Die hellgrauen Flächen stellen den 
Bereich dar, in dem ein sehr großer 
Reflektor – wie z.B. eine sehr gro-
ße Platte – noch erkannt wird – 
vorausgesetzt, sie ist optimal zum 
Sensor ausgerichtet.
Außerhalb der hellgrauen Fläche 
ist keine Auswertung von Ultra-
schallreflexionen mehr möglich.
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Genauigkeit ≤2 %,Temperaturdrift intern kompensiert, ≤2 %,Temperaturdrift intern kompensiert, ≤2 %,Temperaturdrift intern kompensiert, 
abschaltbar 1) (0,17 %/K ohne Kompensation) abschaltbar 1) (0,17 %/K ohne Kompensation) abschaltbar 1) (0,17 %/K ohne Kompensation)

Betriebsspannung UB 9 bis 30 V DC, verpolfest 9 bis 30 V DC, verpolfest 9 bis 30 V DC, verpolfest
Restwelligkeit ±10 % ±10 % ±10 %

Leerlaufstromaufnahme <60 mA <60 mA <60 mA
Gehäuse PBT PBT PBT

Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, 
Epoxidharz mit Glasanteilen Epoxidharz mit Glasanteilen Epoxidharz mit Glasanteilen

Schutzart nach EN 60529 IP 65 IP 65 IP 65
Normenkonformität EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Anschlussart Fünfpoliger M12-Rundsteckverbinder Fünfpoliger M12-Rundsteckverbinder Fünfpoliger M12-Rundsteckverbinder
Einstellelemente Com-Eingang (Pin 5) Com-Eingang (Pin 5) Com-Eingang (Pin 5)

Anzeigeelemente 2 Dreifarben-LEDs 2 Dreifarben-LEDs 2 Dreifarben-LEDs
Parametrisierbar mit LCA-2 und LinkControl, mit LCA-2 und LinkControl, mit LCA-2 und LinkControl,

Teach-in über Pin 5 (Com) Teach-in über Pin 5 (Com) Teach-in über Pin 5 (Com)
Betriebstemperatur –25 bis +70 °C –25 bis +70 °C –25 bis +70 °C

Lagertemperatur –40 bis +85 °C –40 bis +85 °C –40 bis +85 °C
Gewicht 120 g 120 g 120 g

Ansprechverzug 2) 50 ms 70 ms 110 ms
Bereitschaftsverzug <300 ms <300 ms <300 ms

Bestellbezeichnung lcs-25/IU/QP lcs-35/IU/QP lcs-130/IU/QP
Stromausgang 4 bis 20 mA RL ≤ 100 Ω bei 9 V ≤ UB ≤ 20 V; RL ≤ 100 Ω bei 9 V ≤ UB ≤ 20 V; RL ≤ 100 Ω bei 9 V ≤ UB ≤ 20 V;

RL ≤ 500 Ω bei UB ≥ 20 V RL ≤ 500 Ω bei UB ≥ 20 V RL ≤ 500 Ω bei UB ≥ 20 V
Steigende/fallende Charakteristik Steigende/fallende Charakteristik Steigende/fallende Charakteristik

Spannungsausgang 0 bis 10 V RL ≥ 100 kΩ bei UB ≥ 15 V, kurzschlussfest RL ≥ 100 kΩ bei UB ≥ 15 V, kurzschlussfest RL ≥ 100 kΩ bei UB ≥ 15 V, kurzschlussfest
Steigende/fallende Charakteristik Steigende/fallende Charakteristik Steigende/fallende Charakteristik

1) Mit LinkControl programmierbar.
2) Unter LinkControl hat die gewählte Filtereinstellung Einfluss den Ansprechverzug.
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